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1. Introduction

This classification report defines the classification assigned to the mineral wool mats “M-16% and
»M-17“ in accordance with procedures given in LST EN 13501-1:2019

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE
IN ACCORDANCE WITH LST EN 13501-1:2019

Customer: 0JSC “Glassworks “Neman”
8 Korzuka str., Berezovka, 231306, Lida district, Grodno region
Republic of Belarus
Ph. +375 154 561 435

Prepared by: Fire Research Centre
Svitrigailos str. 18, LT-03223 Vilnius, Lithuania

Product name: Mineral wool mats “M-16% and , M-17¢

Classification report No.:  20-10.2019.24

Issue number: Exemplar No. 2 (Classification report was prepared only in English)

Date of issue: 23 May 2019

Base: Contract of work performance No. 57-24 (2GB/1KL) of 20" of March
2019.

Request, reg. No. 55-45/19.

This classification report consists of three pages and may only be used 05_;;{":'?&I%cédi}?‘\_ﬂi%g‘_entirety.
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2. Details of classified product
2.1 General

The products, mineral wool mats “M-16* and »M-17“, are defined as a thermal insulation of
buildings.

2.2 Product description

In accordance with declaration of manufacturer organic binder content by mass (LOI) (3,0 — 6,0) %,
thickness 50 mm — 150 mm, density of mats “M-16” 14,5 kg/m® — 16 kg/m’, density of mats “M-17”
16 kg/m* — 18 kg/m>. ‘
Tests according to standards LST EN ISO [716:2018 and LST EN ISO | 182:2010 were performed to
the product “M-17" which has higher amount of organic content (% and kg/m®) (determined nominal
organic binder content by mass (LOI) 5,9 %, production date 05-03-2019 (test report No. 1918 of
20" of May 2019 of VGTU “Institute of building materials, Laboratory of thermal insulating materials
and acoustics™).

3. Reports and results in support of classification

3.1 Reports
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3.2 Results
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4. Classification and field of application
4.1 Reference of classification

This classification has been carried out in accordance with LST EN 13501-1:2019 chapter 11.

4.2 Classification

The product, mineral wool mats “M-16* and , M-17, in relation to its reaction to fire behaviour is

classified:
Al

The format of reaction to fire classification construction products exclu
thermal insulation products is: :
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4.3 Field of application

This classification is valid for in chapter 2.2 listed product parameters and additionally for following

product parameters:
- dimensions and form of the mats are unrestricted.

5. Limitations

This classification document does not represent type of approval or certification of the product.

Classification Report prepared by: Classification B
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DEPARTAMENT DS. POZAROW I RATOWNICTWA
MINISTERSTWO SPRAW WEWNETRZNYCH

REPUBLIKA LITEWSKA
CENTRUM BADAN OGNIOWYCH
DZIAL BADAN PRODUKTOW

Niniejszy raport klasyfikacji okresla klasyfikacje przypisang matom z wely mineralnej “M-16"1,,M-17" zgodnie z
procedurami zawartymi w LST EN 13501-1:2019

KLASYFIKACJA REAKCJI NA OGIEN
ZGODNIE Z LST EN 13501-1:2019

Klient:

Przygotowal:

Nazwa produktu:

Numer raporty klasyfikujgcego:
Numer wydania:

Data wydania:

Podstawa:

OJSC “Glassworks “Neman”

8 Korzuka str., Berezovka, 231306, Lida district, Grodno region
Republic of Belarus

T.+375 154 561 435

Centrum Badan Ogniowych
Svitrigailos str. 18, LT-03223 Vilnius, Lithuania

Maty z welny mineralnej “M-16*1 ,M-17"
20-10.2019.24
Wzor nr 2 (Raport klasyfikacji zostal przvgotowany w jezyku angielskim)

23 maja 2019

Kontrakt na wykonanie pracy nr 57-24 (2GB/1KL) z 20-03-2019.
Prosba, nr rej. 55-45/19.

Niniejszy raport klasyfikacji zawiera 3 strony i moze by¢ uzyty i kopiowany tylko w catosci.

Fire Research Centre
Svitrigailos str. 18
LT-03223 Vilnius
T.+370 5249 1310
F. +370 5 233 9878
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Products Research Division pieczec
Misko str. 7, Valciunai vil. Gaisriniu tyrimu
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2, Szczegoly klasyfikowanego produktu
2.1 Ogolne
Produkt, maty z welny mineralnej “M-16" 1 “M-17"okreslone jako izolacja cieplna budynkow.

2.2 Opis produktu :
Zgodnie z deklaracjg producenta zawarto$¢ spoiwa organicznego na mase (LOI) (3,0 - 6,0) %, gruboi¢ 50 mm -
150 mm, gestosé mat “M-16" 14,5 kg/m’ - 16 kg/m’, gestos¢ mat “M-17 16 kg/m’ - 18 kg/m”.

Testy wedtug norm LST EN ISO 1716:2018 i LST EN ISO 1182:2010 zostaty wykonane na produkcie “M-17"
ktéry ma wicksza ilo§¢ zawartoéci organicznej (% i kg/m’) (okreélona nominalna zawarto$é spoiwa
organicznego na mas¢ (LOI) 5,9 %, data produkcji 05-03-2019 (raport Z testu nr 1918 z 20 maja 2019 VGTU
“Instytut materiatdow budowlanych, Laboratorium materialéw izolujacych termicznie i akustyki’™).

3. Raporty i wyniki potwierdzajace klasyfikacje

3.1 Reporty
Nazwa laboratorium Nazwa sponsora Nr raportu Metoda badania 1 data
Pole zasad aplikacji i data
Centrum Badan Ogniowych |OJSC “Glass works 20- LST EN ISO 1716:2018
Dzial Badan Produktow Neman” 15.2019.2
Centrum Badan Ogniowych |OJSC “Glass works 20-5.2019.1 LST EN ISO 1182:2010
Dzial Badan Produktow Neman”
3.2 Wyniki
Parametry Liczba Wyniki
Metoda badania testow Parametr Zgodnosc¢ z
ciggly - parametrami
srednia (m)
AT <30 °C 5 1 Zgodny
LST EN 1SO 1182 Am <50 % 5 Zgodny
tf=0s 0 Zgodny
LST EN ISO 1716 PCS < 2,0 MJ/kg 3 1,2 Zgodny

4. Klasyfikacja i pole zastosowania
4.1 Odniesienie klasyfikacji

Niniejsza klasyfikacje przeprowadzono zgodnie z LST EN 13501-1:2019 rozdziat 11.

4.2 Klasyfikacja

Produkt, maty z welny mineralnej “M-16“ 1 “M-17“, w odniesieniu do jego reakcji na ogien sklasyfikowano na:
Al

Format klasyfikacji reakcji na ogien — produkty budowlane z wylgczeniem pokry¢ podtogowych, rur przewodowych,

wyrobow izolacji termicznej:

Zachowanie w warunkach pozaru Produkcja dymu Plonace kropelki
Al - -
1.e.Al
Klasyfikacja Reakcji na Ogien: Al A;-t”‘,-’
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4.3 Pole zastosowania

Klasyfikacja wazna dla parametrow produktu wymienionych rozdziale 2.2 i dodatkowo dla nastepujacych
parametrow produktu:

- wymiary i forma mat sg nieograniczone,

5. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacji nie stanowi typu homologacji lub certyfikacji produktu.

Raport klasyfikacji przygotowany przez: Raport klasyfikacji zaakceptowany przez:
Glownego Specjaliste Gtownego Specjaliste
Aurelija Kinduriene [-] podpis Andrejus Jefimovas [-] podpis

Pieczg¢ trudna do odczytu: Gaisriniu tyrimu

Zgodnosé powyzszego tilumaczenia z jezyka
angielskiegeo na jezyk polski z kopig
przedioZong do tlumaczenia uwierzytelniam.
Tiumacz przysiegity TP 3114/05

mgr Katarzyna Ziemkiewicz

t.660744843

Repertorium Tiumacza Przysiegiego Nr
1/2019; pozycja 1810515; 31-05-2019




